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Lamisurazione della luce resta tuttaviaattivaanche dopoche il movimento
è stato rilevatoe dunque oltre l'accensionedell'illuminazione.
Se la luminositàambientale (luce diurnapiù illuminazione accesa) supera
il valore di luminosità impostato,nonostante venga rilevatounmovimento
l'illuminazione si spegne (illuminazione in funzione dellanecessità).
Si noti che,per evitare attivazioni indesiderate, lamisurazione luce perm-
anenteoperaconun tempodi ritardodi circa5minuti.
Al piùprestoallo scadere di tale impostazione,se la luminositàambientale
supera il valore di luminosità impostato,per viadellamisurazione lucepe-
rmanente l'illuminazione si spegne.

Misurazione luce permanente (funzione a risparmio energetico)



230V~ +10%/-15%
50-60Hz
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